RZUT BUDYNKU - RACLAWICKA 9/1
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ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
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OBIEKT "Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Ractawickiej
w Zielonej Gorze"

ADRES Zielona Gora woj. lubuskie
NAZWA RYSUNKU  Pomieszczenie wodomierza ul. Ractawicka 9/1

. SKALA
STADIUM PBW BRANZA SANITARNA 1:50
PROJEKTOWAL [ inz. Grzegorz RUDOMINO RYS.NR
UPRAWNIENTA instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg 2016-10 \_ m
SPRAWDZIE mgrinz. Zenon SZLACHETKA | EGZ.NR
CPRAWNIENIA | ingtalacyjno-inzynieryjne 86/87/Zg -




