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ZESTAW WODOMIERZOWY

ZP W ZP

PE/stal

OZNACZENIA

ZP |-zawor kulowy &25mm

W |-wodomierz wody zimnej - istniejgcy

ZAS|-zawor zwrotny antyskazeniowy @25mm

R |-redukcja @25/20mm

RO |-rura ochronna PCWdz75mm
Uwaga:

konce RO zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg

e wwo.‘ H‘H‘H‘ ° w Zielonej Gorze

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY

OBIEKT "Wymiana sieci wodociagowej @100 AC na sie¢ @110 PE wraz z przytgczami
i odgatezieniami do budynkéw przy ulicy Morelowej i Waskiej w Zielonej Gérze"

ADRES Zielona Gora woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 1

CPRAWNIENIA | ingtalacyjno-inzynieryjne 86/87/Zg | 201 00

N SKALA
STADIUM PBW BRANZA SANITARNA 1:50
PROJEKTOWAL | inz. Grzegorz RUDOMINO RYS.NR
UPRAWNIENIA i jno-inzynieryj 2017-05
/ £ instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg ww
SPRAWDZIL mgr inz. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR




