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ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1

Rzut parteru - inst. elektryczne SKALA DATA
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Rozdzielnica ogólna
Czujnik ruchu
Łącznik pojedyńczy
Łącznik podwójny
Łącznik bistabilnya
Gniazdo pojedyńcze

KW Klimatyzator wew.
Gniazdo PEL 3x230V 2xRJ

4 AXN IP65 ECO LED 1W 140lm(opt. koryt.) 1h jednozadaniowa AT biała

3 RAYLUX LB LED 600 ED 19W 2450lm/840 opal IP44 biały

2 RAYLUX LB LED 600 ED 26W 3250lm/840 opal IP44 biały

1 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 27W 3000lm/840 IP20 MPRM biały

Typ Nazwa

5 EXIT IP65 LED 3W 350lm 1h jednozadaniowa AT biała z grzałką

5 INFINITY II B LED 1W 1h jednozadaniowa AT biała

Numer pom. Nazwa pom.

200 Klatka schodowa
201 Przedsonek
202 Biuro

204 Klatka schodowa
205 Biuro
206 Biuro 
207 Biuro
208 Pokój śniadań
209 WC damskie
210 WC męskie
211 Biuro
212 Biuro
213 Korytarz
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Rozdzielnica klimatyzacji
istniejąca pom. 207
wymienić obudowę na podtynkową
zlicować ze ścianą


