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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PO PRZEBUDOWIE

OZNACZENIA:

Wentylator tazienkowy V=80 m3/h
@150 mm sprzezony z wigcznikiem
Swiatta - wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ kominkiem wywiewnym
@150mm

Sciany gr. 25 z bloczkéw gazobetonowych.

- kuchnia indukcyjna do podgrzewania positkéw

% Scianki gr. 10,12 cm systemowe z plyt kartonowych

wypetnionych wetng mineralng.

Sciany i $cianki do wyburzenia

Istniejgca wentylacja @ 150 mm

Numer pom. Nazwa pom. Posadzka Powierzchnia

m? @ - pisuar -seria nowa pro Felix z syfonem
200 Klatka schodowa| Plytki gresowe 6,60 pisuarowym Geberit
201 Przedsonek | Plytki gresowe 15,04 @ - miska ustepowa, deska opuszcziaca
202 Biuro Ptytki gresowe 28,38 ATl seriaKOLO nowa Pro premium
203 Klatka schodowa| Plytki gresowe 3,70
204 Biuro Plytki gresowe 32,64 [ﬂm]]]]] - zZlewozmywak stalowy Franke Smart
205 Biuro Plytki gresowe 33,66 ° E] 23?55@iﬁ?§§e°bﬁy$f'a°" 80x
206 Biuro Plytki gresowe 33,84
207 Pokdj $niadan | Plytki gresowe 18,85
208 WC damskie | Plytki gresowe 4,70 © O -luchnia indukaina do podgrzenar,
209 WC meskie Plytki gresowe 9,60 [OXC)
210 Biuro Plytki gresowe 12,30
211 Biuro Plytki gresowe 13,00
212 Korytarz Plytki gresowe 20,67

RAZEM: 232,98 m?

@120mm

OZNACZENIA:

Instalacja chtodnicza na dachu budynku
Instalacja chtodnicza wewnatrz budynku

Przejscie instalacji chtodniczej z dachu nalezy

wykonac w naswietlach

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ CZESCIOWA PRZEBUDOWA
NAZWA WEWNETRZNA POMIESZCZEKN PO LABORATORIUM.
ADRES ZIELONA GORA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1
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NAZWA RYS. Rzut parteru - instalacja DATA
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