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K1- Pion kanalizacyjny  fi. 160

Istniejący podgrzewacz

elektryczny na wodę ciepłą
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Istniejąca instalacja wody zimnej

Istniejąca instalacja wody ciepłej

OZNACZENIA:

Pion wody ciepłej

Pion wody zimnej

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ CZEŚCIOWA PRZEBUDOWA

WEWNETRZNA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM.

NAZWA

ADRES

NAZWA RYS.

ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1

Rzut piwnicy - instalacja

wod-kan

SKALA

DATA

1 : 75

08.2020

RYS. NR S-2
Projektant

Sprawdzący

Nowoprojektowana instalacja wody zimnej - rury PP

Nowoprojektowana instalacja wody ciepłej - rury PP

Istnieja instalacja wody

ciepłej, zimnej i cyrkulacji

do likwidacji

Istniejąca instalacja cyrkulacji

Nowoprojektowana instalacja cyrkulacji - rury PP

mgr inż. Adrianna Springer

LBS/0063/POOS/14

 Ø25x2,8

 Ø20x2,3

 Ø16x2,2


	Arkusze i widoki
	Model


