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FZ-69/08/2024-JB

Wykonawcy

bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy: postepowania nr 43/FZ/2024 pn.. .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym wraz z odgatezieniami do granic posesji w ulicach: Zielnej, Plonowej
i Dozynkowej w Zielonej Gérze”

Dziatajac na podstawie § 29 ,Regulaminu udzielania zamowien” przez ,Zielonogorskie
Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. (zwanego dalej Regulaminem), w odpowiedzi na
zapytania Wykonawcéw z dnia 14.08.2024 r. dotyczace postepowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym wraz z odgatezieniami do granic posesji w ulicach: Zielnej, Plonowej
i Dozynkowej w Zielonej Gérze” Zamawiajgcy przytacza tres¢ zapytan wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

1) Pytanie 1:

W dokumentaciji przetargowej modut ttoczni $ciekéw oraz elementow sktadowych tych
urzgdzenia zaprojektowane jest z stali AISI 316. Czy dopuszczacie Panstwo wykonanie
ze stali AlS| 3047

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga stali nierdzewnej gatunku min. 1.4401, zgodnie z wydanymi

Warunkami technicznymi przytgczenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr
TR-KS-18/26/2022 z dnia 06.09.2022r.

2) Pytanie 2:

Prosze o informacje czy ttocznia dla tego zadania ma posiada¢ krajowag deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym B na zgodno$¢ z Krajowa
Ocena Techniczng wydana przez Instytut Techniki Budowlane;.

Odpowiedz:
Dla wprowadzonych do obrotu wyrobéw budowlanych wymaga sig oznakowania oraz

sporzadzenia krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych i wymaganych krajowych
systemow oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zgodnie z obowiazujacym
prawem, w szczegoélnosci zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2023 poz. 873 z pdzn. zm).
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3)

Pytanie 3:

W paru miejscach dokumentacji pojawia sie informacja o pompach przy module ttoczni,
iz maja byé wyposazone w utwardzany wirnik? Prosze o podanie z jakiego materiatu ma
byé odlany wirnik, albo jaka ma by¢ jego minimalna twardos¢.

Odpowiedz:
Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie minimalnej twardosci i materiatu

wirnika. Zamawiajacy wymaga zgodnosci wyrobdéw budowlanych z parametrami
okreslonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz w wydanych przez Zamawiajgcego
Warunkach technicznych przylaczenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr
TR-KS-18/26/2022 z dnia 06.09.2022 .

wnika Zamawiajgcego
ej przez Kierownika Zamawiajgcego)
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